Na temelju ¢l. 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 68/18 i 110/18), Marko
IdZzanovié, vl. obrta za dimnjadarstvo ,DIMNJACAR ZELINKO“ sa sjediétem u Bukovcu Zelinskom,
Bukovec Zelinski 42/b, 10382 Donja Zelina, OIB: 94716360020, koji je ovlasteni koncesionar za
obavljanje usluine komunalne djelatnosti dimnjacarskih postova na podrugju Grada Svetog Ivana
Zeline, a uz prethodnu suglasnost Gradskog vije¢a Grada Svetog Ivana Zeline, donosi sljedeée:

OPCE UVJETE OBAVLIANJA USLUZNE KOMUNALNE DJELATNOSTI
DIMNJACARSKIH POSLOVA

1. UVODNE ODREDBE
Clanak 1.

Ovim Opcim uvjetima obavljanja usluzne komunalne djelatnosti dimnjacarskih poslova na podru¢ju
Grada Svetog lvana Zeline (u daljnjem tekstu: Op¢i uvjeti) ureduju se uvjeti prufanja odnosno
koristenja usluge obavljanja dimnjacarskih poslova, medusobna prava i obveze isporuditelja i korisnika
komunalne usluge i nacin mjerenja, obratuna i placanja isporu¢ene komunalne usluge na podrudju
Grada Svetog lvana Zeline.

Obavljanje dimnjacarskih poslova je od posebnog druStvenog znalaja, kao mjera za sprecavanje
poZara, zastite Zivota, zdravlja i sigurnosti ljudi, gradevina i drugih materijalnih dobara, zastite okoliga
i energetske ucinkovitosti. Sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne
novine, br. 68/18 i 110/18) dimnjadarski poslovi spadaju u komunalne djelatnosti i obavijaju se
temeljem ugovora o koncesiji.

Nacin obavljanja dimnjacarskih poslova na podrudju Grada Svetog lvana Zeline propisan je Odlukom o
obavljanju dimnjadarskih poslova {Zelinske novine, br. 24/18).

Dimnjagarske usluge obavljaju se pravovremeno, redovito i trajno u rokovima i na nacin odreden ovim
Op¢im uvjetima. Dimnjacarske usluge obvezne su za sve korisnike i kao javna korist zajamé&ene su svima
pod istim uvjetima.

Clanak 2.
Dimnjacarskim poslovima smatraju se:

1. (iS¢enje i kontrola dimnjaka, dimovoda i uredaja za loZenje, spaljivanje i vadenje €ade iz
dimnjaka i uredaja za loZenje,
obavljanje redovitih i izvanrednih kontrola dimnjaka i uredaja za loZenje,

2. poduzimanje mjera za spreCavanje opasnosti od poZara, eksplozija, trovanja te zagadivanja
zraka,

3. kontrola rada loZista u cilju uStede energenata i potpunog sagorijevanja,

4. spreCavanje Stetnih posljedica koje bi nastupile zbog neispravnosti dimovodnih objekata -
sustava,

5. kontrola i odriavanje otvora za dovod zraka za izgaranje i ventilacijskih otvora u prostorijama
gdje su postavljena trosila,

6. vrienje nadzora nad radom dimnjacarske sluZbe.



Clanak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ovih Opéih uvjeta imaju slijedece znaéenje:

1.

10.

11.

12.

dimovodni objekti:
o dimnjak:

- dimnjak u uporabi,

- dimnjak van uporabe,

- viSekanalni dimnjak,

- pricuvni dimnjak;
dimovod/dimovodni kanali;
priklju¢ak dimnjaka/dimovodne cijevi;
zrako-dimovodi uredaji za lozenje (klase C i D)/dimovodni pribor;
taloZnice i drugi dijelovi dimovodne objekta na koje su prikljuceni uredaiji za loZenje
bez obzira na visinu i promjer dimovoda te nazivnu snagu uredaja za loZenje i vrste
energenta, smjesteni na podruéju Grada Svetog Ivana Zeline, a koji su u viasnistvu i/ili
koristenju pravnih ili fizi¢kih osoba.
dimnjak je dio gradevnog sklopa gradevine, u obliku vertikalnog ili priblizno vertikalnog kanala,
postojan na poZar Cade, koji sluZi za siguran i neometan odvod u vanjsku atmosferu dimnih
plinova (nastalih radom priklju¢enog uredaja za loZenje na dimnjak), odnosno dimovodni
objekt koji je izveden prema HR EN 1443, HR EN 18160-5 ili drugoj odgovarajucoj normi.
dimnjak u uporabi je dimovodni objekt na koji su prikljuéeni jedan ili viSe uredaja za loZenje.
dimnjak van uporabe je dimovodni objekt na koji nisu prikljuceni jedan ili viSe uredaja za
loZenje, odnosno uredaji za loZenje nisu u povremenoj ili stalnoj uporabi.
visekanalni dimnjak je dimnjak koji se sastoji iz viSe od jednog uspravnog okna, dimovodnog
kanala ili cijevi koje su omedene vatro otpornom stjenkom.
pricuvni dimnjak je dimnjak koji sluZi za prikljucenje uredaja za loZenje na kruta goriva u
izvanrednim uvjetima u novoizgradenim objektima, najmanje plodtine svijetiog otvora 200
cm2,
dimovod/dimovodni kanali su prolazi za provodenje produkata izgaranja u vanjsku atmosferu
(svijetli otvor dimnjaka).
prikljuéak dimnjaka/dimovodne cijevi su spojni kruti elementi koji povezuju uredaj za loZenje i
dimnjak {(elementi koji vodi produkte izgaranja u vertikalu dimnjaka).
zrako-dimovodi uredaja za loZenje (klase C i D)/dimovodni pribor su dimnjaci koji sadrie
koncentri¢ne kanale za dovod zraka i dimovode za odvod produkata izgaranja ili zasebno
odvojeni kanali za odvod dimnih plinova na koje su prikljuceni uredaji za loZenje koji koriste
plin kao energent i klase su Ci D, a nisu dic gradevnog sklopa gradevine, vec su izvedeni kao
dimovodni pribor.
taloZnica je dno dimnjaka (pocetni dio dimnjaka) namijenjeno ¢iSéenju i kontroli dimnjaka i
otklanjanju ostataka izgaranja goriva; dio taloZnice Cine vratasca za kontrolu i ¢is¢enje koja
sluZe za zatvaranje kontrolnog otvora na dimnjaku, a otporna na koroziju, vlagu i pozar ¢adi.
ventilacija je dio gradevnog sklopa gradevine; sustav koji sluzi za dovodenje vanjskog zraka i/ili
odvodenje oneciséenog zraka iz gradevine, iz viSe prostorija ili iz samo jedne prostoriji u
gradevini.
uredaji za lozenje su uredaji za izgaranje krutih, tekucih ili plinovitih tvari, klase B, Ci D i uredaiji
za loZenje — kotlovska postrojenja, prikljuceni na dimovodni objekt.
uredaji za loZenje klase B su uredaji koji zrak za izgaranje uzimaju iz prostorije, a produkte

o O O O

izgaranja odvode u atmosferu putem dimnjaka.



13. uredaji za loZenje klase C i D su uredaji neovisni o zraku u prostoriji, a koji zrak za izgaranje
uzimaju putem zatvorenog sustava iz atmosfere, a produkte izgaranje odvode u atmosferu
putem dimovodnog objekta (dimnjaka, zrako-dimovoda).

14. uredaji za loZenje-kotlovska postrojenja su uredaji za loZenje smjeSteni u zasebnim
prostorijama (u tzv. kotlovnicama) bez obzira na vrstu energenta koje koriste za pretvorbe
energije.

15. dimnjaCarski stru¢ni nalaz (kontrolni list) — dokument koji sadriava sve podatke zateenog
stanja dimovodnog objekta i prikljutenog uredaja za loZenje.

16. redovno ¢id¢enje i kontrola dimovodnih objekata i prikljucenih uredaja za loZenje je provjera
stanja ispravnosti, mjerenje i ¢is¢enje istih, u ovim Opcim uvjetima zadanim rokovima.

17. izvanredno Ciscenje i kontrola dimovodnih objekata i priklju¢enih uredaja za loZenje je provjera
stanja ispravnosti i CiS¢enje istih po zahtjevu nadleinih inspekcija, vlasnika, korisnika,
distributera plina ili sudionika gradenja van ovih Opéih uvjeta zadanih rokova.

8. hitni slucaj podrazumijeva:

- ne postojanje propusnosti dimovodnog objekta ili slaba propusnost,

- prisutnost zapaljive naslage ¢adi (smole),

- ugroZena gradevinska konstrukcija,

- priklju€enje trosila razli¢itih energenata (plinsko gorivo/kruto-tekuée gorivo) na
istom dimovodnom objektu,

- zapreka (neprohodnost) dimovodnog kanala.

18. dimnjacar je kvalificirani (prema programu 3$kolovanja RH, verificirano od nadleinog
Ministarstva) radnik koji Cisti, kontrolira i provodi mjerenja dimovodnih objekata, ventilacija i
uredaja za loZenje.

19. dimnjacar s poloZenim majstorskim ispitom je kvalificirani (prema programu $kolovanja RH,
verificirano od nadleZnog Ministarstva) radnik sa poloZenim majstorskim ispitom.

9. ovlasteni dimnjacar je pravna osoba ili fizicka osoba obrtnik, registrirana za obavljanje
dimnjacarskih poslova, koja je s Gradom Svetim lvanom Zelinom sklopila Ugovor o koncesiji.

10. korisnik usluge je pravna ili fizicka osoba - primatelj dimnjacarske usluge bez obzira je li rijeé o
vlasniku, suvlasniku i/ili korisniku dimovodnog objekta i uredaja za loZenje.

Ostali pojmovi uporabljeni u ovim Opéim uvjetima imaju isto znalenje kao pojmovi uporabljeni u
Zakonu, Odluci i posebnim propisima.

Izrazi koji se koriste u ovim Opéim uvjetima, a imaju rodno znacenje odnose se jednako na muski i na
Zenski rod.

1I. PODRUCIE PRUZANJA DIMNJACARSKIH POSLOVA
Clanak 4.

Dimnjacarski poslovi obavljaju se za podrucje Grada Svetog Ivana Zeline kojeg Cine naselja: Banje Selo,
Berislavec, BiSkupec Zelinski, Blaskovec, Blazevdol, Breg Mokrigki, Brezovec Zelinski, Bukevje, Bukovec
Zelinski, Bunjak, Curkovec, Cre¢an, Donja Drenova, Donja Toplitica, Donja Zelina, Donje Oresje, Donje
Psarjevo, Dubovec Bisadki, Filipovici, Gori¢anec, Gornja Drenova, Gornja Toplitica, Gornje Oreije,
Gornje Psarjevo, Gori€ica, Gornji Vinkovec, Hrastje, Hrnjanec, Kalinje, Keleminovec, Klade$¢ica, Komin,
KreCaves, Krizev€ec, Laktec, Majkovec, Marinovec Zelinski, Mokrica Tomagevecka, Nespes, Novakovec
Bisaski, Novo Mjesto, Obrei Zelinski, Paukovec, Polonje, Polonje Tomaseve&ko, Prepolno, Pretoki,
Radoi$ce, Salnik, Selnica Psarjevacka, Sveta Helena, Sveti lvan Zelina, Suhodol Zelinski, Salovec, Sulinec,
Surdovec, Tomasevec, Velika Gora, Vukovije Zelinsko, Zrini¢ina, Zadrkovec, Zitomir.



Clanak 5.

Na podrudju Grada Svetog lvana Zeline usluZznu komunalnu djelatnost dimnjacarskih poslova temeljem
zaklju€enog Ugovora o koncesiji s Gradom Sveti lvan Zelina isporutuje Marko ldZanovié, vl. obrta za
dimnjagarstvo ,DIMNJACAR ZELINKO“, Bukovec Zelinski 42/b, Donja Zelina, OIB: 94716360020 (u
daljnjem tekstu: Davatelj usluge) sukladno vaZecim zakonskim i podzakonskim propisima.

Clanak 6.

Korisnik usluge je svaka pravna ili fizicka osoba — primatelj dimnjacarske usluge bez obzira je li rije¢ o
viasniku, suvlasniku i/ili korisniku dimovodnog objekta i uredaja za loZenje koja se nalazi na podrugju
Grada Svetog Ivana Zeline.

Ifl. MEDUSOBNA PRAVA | OBVEZE
A) Obveze koncesionara (oviastenog dimnjadara)
Clanak 7.

Ovlasteni dimnjacar obavlja obvezne kontrole, ciSéenja i mjerenja u odredenim rokovima na
dimovodnim objektima i uredajima za loZenje bez obzira koriste li ih pravne ili fizi¢ke osobe na podrudju
Grada Svetog lvana Zeline, a koje se odnose na:

¢ dijelove gradevine za provodenje i odvod dima u svim vrstama gradevinskih objekata bez
obzira na namjenu istih, te bez obzira na vrstu ili sistem istog kao i na vrstu gradevinskog
materijala,

e uredaji za loZenje svih vrsta i namjena na kruta, tekuca, plinovita i alternativna goriva, otvori
ili uredaji za dovod i odvod zraka bez obzira na vrstu gradevnog materijala i ventilacije

s otvori ili uredaji za dovod zraka za izgaranje koji moraju zadovoljavati potrebe za zrakom za
uredaje za loZenje klase B koja su ugradena u stambenom ili poslovnom prostoru.

Clanak 8.

Dimnjacarski poslovi obavljaju se u skladu s rokovima sadrzanim u Odluci o obavljanju dimnjaarskih
poslova (Zelinske novine, br. 24/18), odnosno ovim Opéim uvjetima.

Clanak 9.

Zaposlenici oviadtenog dimnjacdara (u daljnjem tekstu: dimnjadari) tijekom obavljanja dimnjadarskih
poslova moraju imati iskaznicu sa brojem iskaznice, fotografijom i podacima ovlastenog dimnjacara.

Na zahtjev korisnika usluge svaki dimnjacar duZan je predociti iskaznicu iz stavka 1. ovoga ¢lanka.
Clanak 10.
Ovlasteni dimnjacar u obavljanju usluzne komunalne djelatnosti dimnjacarskih poslova:

¢ redovito kontrolira sve dimovodne objekte i uredaje za loZenje bez obzira na nacin koriétenja,
materijal i izvedbu te energent i namjenu uredaja za loZenje priklju¢enog na isti {zbog
sprjecavanja opasnosti od poZara i trovanja uglji¢nim monoksidom),

e redovito kontrolira povrat dimnih plinova kod uredaja za loZenje bez obzira na energent,

e redovito Cisti uredaje za loZenje (kotlove, kamine, pedi, Stednjake, peci za spaljivanje osim
glinene kaljeve pedi),

e redovito kontrolira i po potrebi Cisti ventilacije u viSestambenim objektima i poslovnim
prostorima,



¢ redovito mjeri i ispituje emisiju plinova uredaja za loZenje,

¢ redovito kontrolira uredaje za loZenje-kotlovska postrojenja,

e izdaje dimnjacarski stru¢ni nalaz (kontrolni list),

¢ izdaje odgovarajuci racun za izvr$enu uslugu,

¢ po pozivu sudionika gradenja nadzire radove na dimovodnom objektu.

Clanak 11.

Opis radova dimnjacarskih usluga opisanih u €lanku 10. ovih Opéih uvjeta:

1. ukudéanstvima:

provjera ispravnosti i funkcioniranja dimovodnih objekata i uredaja za lozenje,
kontrola povrata dimnih plinova,

CisCenje i kontrola dimovodnih objekata i uredaja za loZenje (kod plinskih uredaja
za loZenje kontrola analizom dimnih plinova izgaranja),

vizualna kontrolu dimovodnih objekata, $to podrazumijeva utvrdivanje
prohodnosti, funkcionalnosti odnosno poloZaja i veli¢ine napuklina i pukotina te
drugih odtecenja bitnih za ocuvanje tehnitkih svojstava sustava dimovodnih
objekata i ventilacija,

mjerenje volumnog udjela CO u prostoru.

2. uviSestambenim i poslovnim zgradama:

vizualnu kontrolu dimovodnih objekata i ventilacija, $to podrazumijeva utvrdivanje
prohodnosti, funkcionalnosti odnosno poloZaja i veli¢ine napuklina i pukotina te
drugih odtecenja bitnih za oluvanje tehnitkih svojstava sustava dimovodnih
objekata i ventilacija,

CiS¢enje i kontrola dimovodnih objekata i uredaja za loZenje (kod plinskih uredaja
za loZenje kontrola analizom dimnih plinova izgaranja),

kontrola povrata dimnih plinova,

mjerenje volumnog udjela CO u prostoru.

3. kotlovnicama:

provjera ispravnosti i funkcioniranja dimovodnih objekata i uredaja za loZenje,
gid¢enje dimovodnih objekata i uredaja za loZenje,

vizualnu kontrolu dimovodnih objekata i ventilacija, §to podrazumijeva utvrdivanje
prohodnosti, funkcionalnosti odnosno poloZaja i veli¢ine napuklina i pukotina te
drugih o$tecenja bitnih za oCuvanje tehni¢kih svojstava sustava dimovodnih
objekata i ventilacija,

analiza dimnih plinova sa izradom mjernog lista prema Uredbi o grani¢nim
vrijednostima emisija oneciscujuéih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (Narodne
novine, br. 21/07),

mjerenje volumnog udjela CO u prostoru.

Ovlasteni dimnjacar je duZan pisano se oditovati na zaprimljeni pisani upit u svezi tehnickih i ostalih
karakteristika dimovodnog objekta.

Clanak 12.

Pisani dimnjacarski strucni nalaz (kontrolni list) vodi se u dva primjerka, za svaku adresu posebno.

Jedan primjerak dimnjacarskog struénog nalaza (kontrolnog lista) obvezan je ¢uvati ovlaiteni
dimnjacar, a drugi primjerak korisnik usluga ili predstavnik suvlasnika te ga na zahtjev dostaviti



Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno — komunalne djelatnosti i zastitu okoliSa Grada Svetog
lvana Zeline (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) u pisanom obliku.

Dimnjacarski struéni nalaz (kontrolni list) obvezno sadriava:

1. oznaku zgrade - ulicu i kuéni broj;

2. ime i prezime korisnika usluge, ime i prezime predstavnika suvlasnika i naziv tijela
koje upravlja zgradom;

3. podatke o ukupnom broju dimovodnih objekata, jesu li u uporabi i njihovoj podijeli
prema vrstii gorivu;

4. podatke o ukupnom broju uredaja za loZenje, jesu li u uporabi i njihovoj podjeli
prema vrsti i gorivu;

5. podatke o ukupnom broju dimovodnih objekata i uredaja za loZenje prema klasi
uredaja za loZenje s naznakom roka kontrole i Ci¢enja;

6. datume obavljenog ¢is¢enja i kontrole s podacima o obavljenim radovima prema
cjeniku dimnjacarskih poslova;

7. ime, prezime i potpis dimnjalara, korisnika usluge ili predstavnika suvlasnika zgrade
nakon obavljanja dimnjacarskih poslova.

Sastavni dio dimnjacarskog strucnog nalaza je i evidencija nedostataka.

Dimnjacarski strucni nalazi (kontrolni listovi} Cuvaju se trajno, a podaci koje ovlasteni dimnjacar moze
voditi preko rauna, radnog naloga i obavijesti, ¢uvaju se Cetiri godine od dana urucivanja rafuna i
obavijesti korisniku usluga ili predstavniku suvlasnika, odnosno od dana posijednjeg unosa podataka.

Osim navedenih podataka koji su obvezni, dimnjacarski struéni nalaz moZe sadriavati i sljedece

podatke:

broj etaza objekta,

vrstu dimovodnog objekta prema nadinu upotrebe i vrsti prikljuenog lozZista
(energenta),

materijal izvedbe dimovodnog objekta,

vrstu izvedbe (sistemski, zidani...),

dimenziju svijetlog otvora,

broj dimovodnih kanala (kod visekanalnog dimnjaka),
mjesto smjestaja kontrolnog otvora,

korisnu visina dimovodnog objekta,

ukupnu visinu dimovodnog objekta,

visinu dimovodnog objekta iznad krovista,

materijal prikljucka dimnjaka,

svijetli presjek priklju¢ka dimnjaka,

ukupna duZina priklju¢ka dimnjaka,

broj lukova prikljucka dimnjaka,

smjestaj uredaja za loZenje,

nazivna snaga uredaja za loZenje.

Clanak 13.

Ako dimnjacar utvrdi da je onemogucena redovita kontrola i ¢iS¢enje ili da postoje nedostaci na
dimovodnim objektima i uredajima za loZenje koji nisu neposredno opasni za zdravlje, Zivot i imovinu,



pisano Ce upozoriti na nemogucénost kontrole i ¢iS¢enja ili druge utvrdene nedostatke, korisnika usluga,
predstavnika suvlasnika, odnosno upravitelja zgrade.

Ovlasteni dimnjacar je duZan obavijestiti komunalne redare o nemogucnosti izvrienja usluge.

Uz obavijest iz prethodnog stavka potrebno je priloZiti slijedece: ime i prezime viasnika/korisnika, ime
i prezime predstavnika stanara (ukoliko je objekt pod upravljanjem), adresu korisnika/vlasnika, OIB,
datum onemogudéavanja usluge.

Komunalni redari prema dostavljenoj obavijesti dostavljaju upozorenje korisniku/vlasniku i ukoliko se
usluga ipak izvrSi u predvidenom roku tada je ovlasteni dimnjadar duZan obavijestiti Upravni odje! da
je naknadno omogucena kontrola i ¢i§¢enje dimovodnih objekata i uredaja za loZenje.

€lanak 14.

Ako dimnjacar utvrdi da su nedostaci na dimovodnim objektima i uredajima za loZenje sa sustavom
dobave zraka neposredno opasni za zdravlje, Zivot i imovinu, duZan je pisano bez odgode upozoriti
korisnika usluga, predstavnika suvlasnika, odnosno upravitelja zgrade da u primjerenom roku otklone
nedostatke.

Ovisno o utvrdenim nedostacima dimnjaar ¢e pisano evidentiranim nedostacima obavijestiti
ministarstvo nadleZno za unutarnje poslove ili gradevinsku inspekciju ili distributera plina i Upravni
odjel.

Ukoliko utvrdeni nedostaci zahtijevaju rekonstrukciju (sanaciju) dimovodnog objekta, ista mora biti
izvrSena u skladu sa zakonom koji ureduje prostorno uredenje i gradenje te u skladu sa Tehni¢kim
propisima za dimnjake i ostalim vaZecim propisima.

Nakon izvriene rekonstrukcije (sanacije) obaveza je vlasnika/korisnika ili predstavnika stanara izvijestiti
oviastenog dimnjacara o uklanjanju nedostataka na osnovu &ega ée se izvrditi ponovna kontrola
dimovodnog objekta.

Korisnik usluga, predstavnik suvlasnika, odnosno upravitelj zgrade, duZan je u ostavijenom roku
otkloniti nedostatke i o tome obavijestiti nadleZno tijelo iz stavka 2. ovoga ¢lanka i Upravni odjel. U
suprotnome smatrat Ce se da nedostaci nisu otklonjeni.

Ovlasteni dimnjacar je duZan po obavijesti korisnika usluge ili 30 dana od isteka roka, obaviti ponovnu
kontrolu dimovodnih objekata koji su evidentirani kao objekti opasni po zdravlje, Zivot i imovinu.

Clanak 15.

Iznimno, u hitnim siu€ajevima kada je ugrozen Zivot, zdravlje i imovina, dimnjacar je dufan odmah
upozoriti ugroZene korisnike usluga i istovremeno obavijestiti ministarstvo nadleino za unutarnje
poslove, Upravni odjel te distributera plina ako se radi o plinskom sustavu dimovodnog objekta i
uredaja za loZenje.

Clanak 16.

Ovlasteni dimnjacar duZan je u digitalnom obliku voditi evidenciju nedostataka i neobavljenog ¢iéenja
i kontrole te registar dimovodnih objekata i uredaja za loZenje (dimnjagarski struéni nalaz/kontrolni list
sa evidentiranim nedostacima).

Ovlasteni dimnjacar unosi podatke u evidenciju nedostataka i neobavljenog ¢iscenja i kontrole u
registar dimovodnih objekata i uredaja za loZenje u roku od 30 dana od obilaska terena.



Clanak 17.

Ovladteni dimnjacar duZan je izraditi godi$nji plan Ci§éenja i kontrole dimovodnih objekata i uredaja za
loZzenje sa sustavom dobave zraka {u daljnjem tekstu: godisnji plan) i dostaviti ga Upravnom odjelu.

Ovlasteni dimnjalar duzan je dimnjacarske poslove obavljati prema godidnjem planu.

Obavijest o dolasku ovlasteni dimnjadar duzan je istaknuti na vidljivom mjestu u stambenoj zgradi
najmanje pet dana prije dolaska.

Ovlasteni dimnjacar duZan je najmanje jednom godi$nje do poletka ogrjevne sezone, Upravnom odjelu
podnijeti izvje$ée o promjeni broja i vrste dimovodnih objekata.

B) Obveze korisnika usluga
Clanak 18.

Korisnik usluga duZan je omoguditi redovitu kontrolu, &is¢enje i mjerenje dimovodnih objekata i
uredaja za loZenje, a osobito omoguéiti pristup vratascima za kontrolu i ¢i§¢enje koja moraju biti
osposobljena za otvarati, a sve u skladu sa pozitivhim propisima i normama.

Korisnik usluga duZan je koristiti se iskljucivo uslugama ovlastenog dimnjadara s kojim je Grad Sveti
Ivan Zelina zaklju¢io Ugovor o koncesiji.

Na zahtjev ovladtenog dimnjacara moraju se ugraditi vratasca za kontrolu i ¢i§éenje radi omogucavanja
kontrole i CiS¢enja dimovodnih objekata, a priklju¢na cijev uredaja za loZenje i dimovodnog objekta
mora biti demontaZna na atmosferskim uredajima za lozenje.

Pristup do vrha dimovodnog objekta mora biti izveden tako da je siguran za dimnjacara, neovisno o
stambenoj, odnosno poslovnoj jedinici.

Korisnik usluga duZan je na dimnjacarev zahtjev, dati na uvid dokumentaciju o broju i vrsti uredaja za
loZenje sa sustavom dobave zraka i dimovodnih objekata ako takva dokumentacija postoji ili ga
obavijestiti o broju i vrsti uredaja za loZenje sa sustavom dobave zraka i dimovodnih objekata i sezoni
loZenja te mu omoguciti pristup svakom uredaju za loZenje i dimovodnom objektu.

Clanak 19.

Na zahtjev ovladtenog dimnjacara moraju se ugraditi vrataSca za kontrolu i ¢is¢enje radi omoguéavanja
kontrole i €idcenja dimovodnih objekata, a priklju¢na cijev uredaja za loZenje i dimovodnog objekta
mora biti demontaZna na uredajima za loZenje klase B.

Pristup do vrha dimovodnog objekta mora biti izveden tako da je siguran za dimnjacara, neovisno o
stambenoj, odnosno poslovnoj jedinici.

Korisnik usluga duZan je na dimnjadarev zahtjev, dati na uvid dokumentaciju o broju i vrsti uredaja za
loZenje i dimovodnih objekata ako takva dokumentacija postoji ili ga obavijestiti o broju i vrsti uredaja
za loZenje i dimovodnih objekata i sezoni loZenja te mu omoguditi pristup svakom uredaju za loZenje i
dimovodnom objektu.

Clanak 20.

Korisnik usluga je duZan prijaviti ovlaStenom dimnjacaru svaku promjenu vlasniStva/koristenja objekta,
odnosno duZan je prijaviti promjenu energenta grijanja.
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C) Zajednicke obveze — novogradnja rekonstrukcija i izmjena trogila
Clanak 21.

Ovlasteni dimnjacar je duZan na poziv sudionika gradenja (investitor, izvodaé, projektant ili nadzorni
inZenjer) u toku gradnje nadzirati radove na dimovodnom objektu (gradnja ili rekonstrukcija), a po
zavrietku radova izdati dimnjacarski struéni nalaz o ispravnosti dimovodnog objekta koji je potrebno
priloZiti uz tehni¢ku dokumentaciju za tehni¢ki pregled, odnosno prikljuéenje na plinsku mrezu.

Sudionik gradenja iz prethodnog stavka kao i izvodaé¢ plinskih instalacija obvezni su prije pustanja u rad
plinskih trodila i instalacija zatraZiti od ovladtenog dimnjagara dimnjacarski struéni nalaz (kontrolni list)
o ispravnosti dimovodnih objekata.

Radi spreCavanja Stetnih posljedica koje mogu nastati priklju¢enjem novih trosila na postojeée
dimovodne objekta zabranjeno je priklju¢enje novih trogila bez odobrenja ovladtenog dimnjadara i
pravne osobe za distribuciju plina ukoliko se dimovodni objekt koristi za odvodenje dimnih plinova iz
uredaja za loZenje.

Sve gore navedeno u ovom c¢lanku se odnosi i na izgradnju pricuvnih dimovodnih objekata u
viSestambenim objektima.

Ako korisnik usluge, predstavnik suvlasnika, odnosno upravitelj zgrade, odbije potpisati dimnjaéarski
strucni nalaz (kontrolni list) ili nije nazo€an prilikom kontrole i &iéenja, a na istome su utvrdene
neispravnosti dimnjacar nepotpisani dimnjacarski stru¢ni nalaz (kontrolni list) dostavlja Upravnom
odjelu.

Ovlasteni dimnjacar duZan je obavijestiti Upravni odjel da je naknadno omoguéena kontrola i &icenje
dimovodnih objekata i uredaja za loZenje.

Ovlasteni ¢e dimnjacar s ovlastenim distributerom plina uskladivati redovito baze podatke o
korisnicima plinskih instalacija (uvodenje novih, promjena postojecih i dr.).

IV. NACIN MJERENJA, OBRACUNA | PLACANJA ISPORUCENE KOMUNALNE USLUGE
Clanak 22.
Rokovi izvrSenja usluge:

1. individualni stambeni objekti:
a) dimovodni objekti - sustavi i uredaji za loZenje na kruta i tekuéa goriva — jednom
godisnje,
b) dimovodni objekti — sustavi uredaja na plinsko gorivo vrste B smjestenog u:
- kotlovnicama ~ jednom godidnje,
- kupaonicama ili drugim stambenim prostorijama — dva puta godisnje,
c) dimovodni objekti — sustavi uredaja na plinsko gorivo vrste C — jednom u dvije
godine.
2. viestambeni objekti — viSe uredaja na dimovodnom objektu:
a) dimovodni objekti — sustavi i uredaji za loZenje na kruta i tekuca goriva — dva puta
godi$nje,
b) dimovodni objekti - sustavi uredaja na plinsko gorivo vrste B smjetenog u:
- kotlovnicama — jednom godidnje,
- kupaonicama ili drugim stambenim prostorijama — dva puta godi$nje,
¢) dimovodni objekti — sustavi uredaja na plinsko gorivo vrste C — jednom godiinje.
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3. u poslovnim zgradama i prostorijama:
a) dimovodni objekti — sustavi i uredaji za loZenje na kruta i tekuéa goriva — jednom
godisnje,
b) dimovodni objekti — sustavi uredaja na plinsko gorivo vrste B —~ dva puta godi$nje,
c) dimovodni objekti — sustavi uredaja na plinsko gorivo vrste C — jednom godisnje.

lznimno od stavka 1. ovog &lanka, za sve dimovodne objekte na koje su prikljuceni uredaji snage veée
od 50kW iloZiSta uredaja snage vece od 50 kW obavezno je Cis€enje i kontrola dva puta godisnje.

Iznimno od stavka 1. i 2. ovog ¢lanka, za dimovodne objekte na koje su prikljuceni uredaji snage veée
od 50 kW u poslovnim zgradama i prostorijama, obavezno je ¢i§¢enje i kontrola jednom u dva mjeseca
u razdoblju koriStenja uredaja za loZenje.

Dimovodni objekti kod kojih je evidentirana i otklonjena neispravnost ponovo se kontroliraju najkasnije
u roku 60 dana od dana evidentirane neispravnosti.

Ventilacije u viSestambenim objektima i poslovnim objektima (pravne osobe) redovito se kontroliraju
(i Ciste po potrebi) jedan puta godisnje.

Redovite kontrole, u svrhu odriavanja dimovodnih objekata, provode se na nacin odreden projektom
gradevine i pozitivnim pravilima struke i ukljuéuje sljedece:

e vizualnu kontrolu u koju je uklju¢eno utvrdivanje poloZaja i veli¢ine pukotina te
drugih ostecenja bitnih za oCuvanje tehni¢kih svojstava dimovodnih objekata,

e ispitivanje nepropusnosti u slu¢aju sumnje na propusnost,

e uskladenost uredaja za loZenje i dimovodnog objekta (proradun dimnjaka prema
vazelim propisima),

e mjerenje volumnog udjela CO u prostoru.

Ukoliko je potrebno dimovodne objekte i uredaje za loZenje Cistiti u kra¢im rokovima ili izvan rokova
utvrdenih u ovom ¢€lanku, korisnik dimovodnog objekta ili uredaja za loZenje pozvati ¢e ovlastenog
dimnjadara na izvanredno ¢iS¢enje. Naknada za usluge izvanrednog ¢i¢enja naplatit ¢e se prema
vaZzecem cjeniku.

Korisnici dimovodnih objekata i uredaja za loZenje duzni su dozvoliti i omoguditi ¢iséenje istih radnim
danom u vremenu od 7 do 17 sati.

Cit¢enje i kontrola dimovodnih objekata i uredaja za loZenje moZe se obavljati i izvan vremena i rokova
predvidenim u prethodnim stavkama, a prema dogovoru korisnika usiuge i koncesionara.

Clanak 23.

lzvanredna kontrola obavlja se na zahtjev korisnika usluge, odnosno po procjeni dimnjadaraili nadleZne
inspekcije, a radi:

e promjene loZista,

e promjene vrste energenta,

¢ promjene tehnic¢kih svojstava dimovodnih objekata (gradevinski zahvati i sl.) odnosno
rekonstrukcije (sanacije) dimovodnih objekata,

e prikljuenje loZista,

e kontrole stanja prethodno evidentiranih nedostataka,

e mjerenja koncentracije onedi§¢enja prostora.
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Clanak 24,

Kontrola dimovodnih objekata, uredaja za loZenje i dozratnog sustava krutih, tekucih i plinovitih goriva
provodi se kontrolnim mjerenjem analizatorom dimnih plinova radi zadtite zraka od oneti$éenja i
zastite od pozara kontrolom dimnih plinova jedan puta godi$nje, prema vaZeéim propisima.

Svi uredaji za loZenje moraju imati mjerni otvor koji treba smjestiti na razmaku koji odgovara priblizno
dvostrukom promjeru prikljucka dimnjaka, iza dimovodnog nastavka izmjenjivaca topline ili uredaja za
¢iscenje dimnih plinova.

Mjerni otvor na uredaju za loZenje mora odgovarati zahtjevima iz stavaka 1. i 2. ovoga €lanka.
Ugradnja mjernog otvora obaveza je i tro$ak korisnika.
Ugradnja mjernog otvora ne smije ugroziti korisnikovu sigurnost.

Ovlasteni dimnjacar korisniku, u okviru dimnjaarskog stru¢nog nalaza (kontrolnog lista) izdaje i
zapisnik o rezultatima mjerenja.

Kontrola mjerenja analizatorom dimnih plinova uvjetovana je postojanjem referentnih vrijednosti
uredaja za loZenje. Otvori ili uredaji za dovod zraka za izgaranje moraju zadovoljavati potrebe za
zrakom za uredaje za loZenje koja su ugradena u stambenom ili poslovnom prostoru (sobne peéi, tzv.
kombi bojleri, Stednjaci na drva, kamini — uredaji za loZenje klase B).

Clanak 25.

U viSestambenim objektima obvezno se jednom godisnje kontroliraju, a po potrebi i &iste dimovodni
objekti koji se stalno ne upotrebljavaju i na koje nisu prikljueni uredaji za loZenje.

Korisnik usluge duZan je obavijestiti ovlaStenog dimnjalara o poCetku upotrebe dimovodnog objekta,
koji do tada nije bio upotrebljavan, odnosno prikljuéenju uredaja za loZenje.

Clanak 26.
Dimovodne objekte koje nije moguce valjano oéistiti treba po potrebi ispaljivati.

Ispaljivanje se vr3i na mjestu koje je tehnicki najpogodnije, ne smije se vriiti za vrijeme jakog vjetra ili
jake vrucine i prethodno se mora prijaviti Vatrogasnoj postrojbi.

Dimnjacar je duZan pri ispaljivanju poduzeti sve mjere opreznosti i 0 tome obavijestiti korisnika
dimovodnih objekata.

Ispaljivanje provodi dimnjacar, a pri ispaljivanju dimovodnih objekata na veéim objektima moraju biti
prisutna dva dimnjacara.

Nakon ispaljivanja dimovodnih objekata dimnjacar je duZan provjeriti da je uklonjena svaka eventualna
opasnost od poZara i korisniku o tome izdati valjanu ispravu.

Clanak 27.

Korisnicima usluga koji ne izvr3avaju svoje financijske obveze, nakon procedure obavijesti/opomene
ovladteni dimnjacar moze uskratiti dimnjacarske usluge, te o tome obavijestiti Grad Sveti lvan Zelina i
distributera plina te nadieznu inspekciju.

Ukoliko se korisnik usluge javi nakon isteka roka od 10 dana od dostavljene obavijesti iz stavka 1. ovog
¢lanka dimnjacar ima pravo samostalno odrediti novi termin izvriavanja dimnja&arskih usluga, o ¢emu
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mora obavijestiti korisnika, te prilikom izvr§avanja usluge ima pravo dodatno naplatiti kao izvanredni
dolazak prema vaZedem cjeniku.

Ukoliko dimnjacar i nakon novoodredenog termina bude sprijecen u izvr§avanju usluge smatra se da
je usluga odbijena.

U sludajevima iz stavka 1., 2. i 3. ovoga Clanka korisnik usluga preuzima na sebe odgovornost za
nastale posljedice.

Clanak 28.
Ovlasteni dimnjacar obavljene dimnjacarske poslove naplacuje prema cjeniku dimnjacarskih poslova.

Nakon obavljenih dimnjacCarskih poslova ovlasteni dimnjacar izdaje raCun za obavljene dimnjacarske
poslove koji plaéa korisnik usluge ili upravitelj zgrade.

V. NADZOR NAD RADOM
Clanak 29.

Nadzor nad obavljanjem dimnjacarskih poslova obavljaju komunalni redari Grada Svetog Ivana Zeline
sukladno odredbama Odluke o obavljanju dimnjacarskih poslova (Zelinske novine, br. 24/18).

VI. ZASTITA PRAVA KORISNIKA USLUGE
Clanak 30.

Korisnici usiuge imaju moguénost podnoSenja pisanih prigovora na pruZenu usiugu postom, telefaksom
ili elektronickom postom. Davatelja usluge duZan je na takve prigovore odgovoriti u roku od 15
(petnaest) dana od dana zaprimanja prigovora. Davatelj usluge duian je voditi i €uvati pisanu
evidenciju prigovora Korisnika javne usluge najmanje godinu dana od primitka prigovora.

Rok za podnosenje pisane reklamaciju na ispostavljeni racun je 15 (petnaest) dana od primitka rauna
odnosno 15 dana prije dospijeca racuna, u protivnom se smatra da je ispostavljeni racun nesporan.

VIl. PROVEDBA OBAVLIANJA USLUGE U SLUCAJU NASTUPANJA POSEBNIH OKOLNOSTI USLIJED VISE
SILE

Clanak 31.

Davatelj usluge se nece smatrati odgovornim za kasnjenja u ispunjenju ili neispunjenju obveza koje je
uzrokovano neocekivanim i nepredvidivim ckolnostima izvan njegove razumne kontrole, kao $to su
radnje gradanskih ili vojnih tijela, ograni¢enja uvedena zakonom, pozar, eksplozija, rat, embargo,
$trajkovi, lokalni ili nacionalni neredi i nemiri. U slu¢aju nastupa takvih kasnjenja u ispunjenju ili
neispunjenju, Davatelj usluge ¢e bez odgode o nastupu takvih okolnosti obavijestiti korisnike javne
usluge putem mreinih stranica te se ispunjenje obveza Davatelja usluge odgada za vrijeme trajanja
takvog slucaja vise sile.

VIIl. PRUUELAZNE | ZAVRSNE ODREDBE
Clanak 32.

Na sva pitanja koja nisu uredena ovim Opdéi uvjetima, a odnose se na pitanje obavljanja dimnjacarskih
poslova na podrudju Grada Svetog Ivana Zeline, neposredno se primjenjuju odredbe Zakona o
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komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 68/18 i 110/18) i Odluke o obavljanju dimnjacéarskih
poslova (Zelinske novine, br. 24/18).

Clanak 33.

Ovi Opci uvjeti objavit ¢e se u Sluzbenom glasilu Grada, na njezinim mreznim stranicama, te na oglasnoj
plocii mreZnim stranicama Isporucitelja usluge.

Clanak 34.

Ovi Op¢i Uvjeti stupaju na snagu osmog dana od dana objave u sluzbenom glasilu Grada Svetog Ivana
Zeline.

Donja Zelina, © 4. 1 &, 2019.
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